
		

	#
	სამუშაოს დასახელება
	სიმძლავრე

	SPLIT / MULTISPLIT / DUCT
	 
	 

	 
	Indoor Unit
	7000 - 90000 BTU

	1
	საჰაერო ფილტრის გაწმენდა / შეცვლა
	

	2
	სადრენაჟო ავზის და მილის გაწმენდა
	

	3
	ვენტილატორის ფრთის გაწმენდა
	

	4
	მაორთქლებლის გაწმენდა
	

	5
	ელექტრო მომჭერების შემოწმება
	

	6
	ვენტილატორის ფრთის შეცვლა
	

	7
	ვენტილატორის ძრავის შეკეთება / შეცვლა
	

	8
	მართვის პლატის შეცვლა
	

	9
	მართვის პლატის შეკეთება
	

	10
	IR-მიმღები პლატის შეცვლა
	

	11
	თერმოსენსორის შეცვლა
	

	12
	კაბელირება
	

	13
	სადრენაჟო მილის შეცვლა / მონტაჟი
	

	14
	სადრენაჟო ტუმბოს მონტაჟი / შეცვლა
	

	15
	შიდა ბლოკის დემონტაჟი და იგივე ადგილას მონტაჟი
	

	16
	ბლოკის  დიაგნოსტირება
	

	 
	Outdoor Unit
	

	1
	ბლოკის გარეცხვა
	

	2
	მაცივარაგენტის სისტემის წნევის შემოწმება 
	

	3
	შემოწმება ვიბრაციაზე და ხმაურზე
	

	4
	ბლოკის ვენტილატორის ფრთის შეცვლა
	

	5
	ბლოკის ვენტილატორის ძრავის შეკეთება
	

	6
	ვენტილატორის ძრავის შეცვლა
	

	7
	თერმოსენსორის შეცვლა
	

	8
	მაღალი წნევის სენსორის შეცვლა
	

	9
	დაბალი წნევის სენსორის შეცვლა
	

	10
	სოლენოიდის სარქველის შეცვლა
	

	11
	სოლენოიდის კოჭას შეცვლა
	

	12
	ელ. კონდენსატორის შეცვლა
	

	13
	ელექტრული პლატის შეცვლა
	

	14
	ელექტრული პლატის შეკეთება
	

	15
	ელ. გამშვები რელეს (კონტაქტორის) შეცვლა
	

	16
	კონდენსატორის (რადიატორი) შეცვლა
	

	17
	ვააკუმირება 
	

	18
	კომპრესორის შეცვლა
	

	19
	ფილტრ/გამაშრობელის შეცვლა
	

	20
	ფრეონის დამატება/შეცვლა (R410/407)
	

	21
	ფრეონის დამატება/ შეცვლა (R22)
	

	22
	ფრეონის დამატება/ შეცვლა (R32)
	

	23
	ზეთის შეცვლა/დამატება POE 
	

	24
	შიდა და გარე ბლოკის დემონტაჟი და იგივე ადგილას მონტაჟი
	

	25
	შიდა და გარე ბლოკის დიაგნოსტირება
	

	VRF/VRV *

	1
	Outdoor Unit
	10000 - 180000 BTU

	2
	ბლოკის დიაგნოსტირება
	

	3
	ბლოკის გარეცხვა
	

	4
	მაცივარაგენტის სისტემის წნევის შემოწმება 
	

	5
	ბლოკის ვენტილატორის ფრთის შეკეთება / შეცვლა
	

	6
	ვენტილატორის ძრავის შეკეთება / შეცვლა
	

	8
	თერმოსენსორის შეცვლა
	

	9
	მაღალი წნევის სენსორის შეცვლა
	

	10
	დაბალი წნევის სენსორის შეცვლა
	

	11
	სოლენოიდის სარქველის შეცვლა
	

	12
	სოლენოიდის კოჭას შეცვლა
	

	13
	ელ. კონდენსატორის შეცვლა
	

	14
	ელექტრული პლატის შეკეთება / შეცვლა
	

	16
	ელ. გამშვები რელეს (კონტაქტორის) შეცვლა
	

	17
	კონდენსატორის (რადიატორი) შეკეთება / შეცვლა
	

	18
	ვააკუმირება 
	

	19
	კომპრესორის შეკეთება / შეცვლა
	

	20
	ფილტრ / გამაშრობელის შეცვლა
	

	21
	ფრეონის დამატება/ შეცვლა (R410/407)
	

	22
	ფრეონის დამატება/შეცვლა(R32)
	

	23
	ზეთის შეცვლა / დამატება POE 
	

	CHILLER *

	 
	Outdoor Unit
	25-400 კვტ

	1
	ბლოკის დიაგნოსტირება
	

	2
	ბლოკის გარეცხვა
	

	3
	მაცივარაგენტის სისტემის წნევის შემოწმება 
	

	4
	ბლოკის ვენტილატორის ფრთის შეკეთება / შეცვლა
	

	6
	ვენტილატორის ძრავის შეკეთება / შეცვლა
	

	7
	თერმოსენსორის შეცვლა
	

	8
	მაღალი წნევის სენსორის შეცვლა
	

	9
	დაბალი წნევის სენსორის შეცვლა
	

	10
	სოლენოიდის სარქველის შეცვლა
	

	11
	სოლენოიდის კოჭას შეცვლა
	

	12
	ელ. კონდენსატორის შეცვლა
	

	13
	ელექტრული პლატის შეკეთება / შეცვლა
	

	14
	ელ. გამშვები რელეს (კონტაქტორის) შეცვლა
	

	15
	კონდენსატორის (რადიატორი) შეკეთება / შეცვლა
	

	16
	ვააკუმირება 
	

	17
	კომპრესორის შეკეთება / შეცვლა
	

	18
	ფილტრის / გამაშრობელის შეცვლა
	

	19
	ფრეონის დამატება/შეცვლა (R410/407)
	

	20
	ფრეონის დამატება/შეცვლა (R32)
	

	21
	ზეთის შეცვლა / დამატება POE 
	

	PRECESION

	1
	საჰაერო ფილტრის გაწმენდა/ შეცვლა
	 

	2
	სადრენაჟო ავზის გაწმენდა
	

	3
	ვენტილატორის ფრთის გაწმენდა
	

	4
	მაორთქლებლის გაწმენდა
	

	5
	ელექტრო მომჭერების შემოწმება
	

	6
	წიბოვანი ზედაპირის გარეცხვა
	

	7
	მაცივარაგენტის სისტემის წნევის შემოწმება
	

	8
	შემოწმება ვიბრაციაზე და ხმაურზე
	

	9
	ვიზუალური დათვალიერება 
	

	10
	ტენიანობის სისტემის შემოწმება და გაწმენდა წელიწადში 2-ჯერ
	

	RECUPERATOR

	1
	დიაგნოსტიკა
	 

	2
	საჰაერო ფილტრის გაწმენდა
	 

	3
	ძრავის  შემოწმება/ ვენტილატორიოს
	 

	4
	ძრავის გამოცვლა/ვენტილატორის
	 

	5
	ავტომატიკის შემოწმება/ რემონტი
	 

	ROOFTOP **

	1
	დიაგნოსტიკა
	 

	AHU

	1
	ფილტრების გარეცხვა/ შეცვლა
	1000-10000 კუბ.მ/სთ

	2
	შეიგთავსის გარეცხვა გაწმენდა
	

	3
	ელექტრო მომჭერების შემოწმება
	

	4
	ღვედების შემოწმება
	

	5
	შემწოვი ცხაურების გაწმენდა
	

	6
	ვიზუალური და ხმოვანი დათვალიერება
	

	7
	საცირკულო ტუმბოს შემოწმება
	

	8
	ზამთარ ზაფხულის რეჟიმის შეცვლა
	

	9
	სეზონურად სისტემიდან წყლის დაცლა შევსება
	

	AIR CURTAIN

	1
	ტენის შემოწმება, გაწმენდა
	6-15 კვტ 

	2
	კორპუსის მოხსნა გაწმენდა (შიგნიდან-გარედან)
	

	3
	ელექტრო მომჭერების შემოწმება
	

	BOILER (კედლის და სტაციონალური)

	1
	ვიზუალური და ხმოვანი დათვალიერება
	22-200 კვტ

	2
	გამწოვი სისტემის ვენტილატორის შემოწმება / გაწმენდა
	

	3
	პრესოსტატის შემოწმება გაწმენდა
	

	4
	სანთურის შემოწმება გაწმენდა / შეკეთება/შეცვლა (დამკვეთან შეთანხმებით)
	

	5
	გაზის გაჟონვაზე შემოწმება / შეკეთება
	

	გაზომვა გამართვა

	1
	სისტემის გამართვა რეგულირება
	 

	2
	ფოტო/ვიდეო მასალის მოწოდება ნებისმიერი სახის სამუშაოზე
	

	3
	გაზომვა: ტემპერატურის, ჰაერის სიჩქარისა, ჰაერის ხარჯის, ბრუნთა რიცხვის,ხმაურის დონის და ნახშირორჟანგის შემცველობის ჟანგბადში. გაზომვის შედეგებზე შესაბამისი დასკვნის მოწოდება. გაზომვა უნდა მოხდეს გაზმოვის  წესების დაცვითა და მაღალი სიზუსტის აგრეგატების გამოყენებით
	

	4
	მოთხოვნილ ობიექტზე ბრენდების მოდელების და აგრეგატების განლაგების მოწოდება
	

	5
	ფრეონის გაჟონვის აღმომჩენი აპარატურის ქონა
	

	სხვა

	1
	ჰაერმოდინებით ცხაურის გადაადგილება 
	 

	2
	ჰაერმოდინებითი აგრეგატის რომელიმე ფრთის დალუქვა ან რეგულირება 
	 

	3
	ბანკის თანამშრომლებისთვის HVAC სისტემის სწორად მოხმარების ახსნა 
	 

	4
	დრენაჟის მილიდან წყლის გაჟონვის აღმოფხვრა

	 

	5
	საჭიროების შემთხვევაში არსებული (სააბონენტო მომსახურებაში შემავალი) კონდიციონერის შიდა ბლოკის ან წყლის ფანკოილის დემონტაჟი-მონტაჟი სერვისის მიზნით
	



	    6
	გათბობა-კონდიცირება-ვენტილაციის წყლის სისტემების მექანიკური ფილტრების გამორეცხვა მოთხოვნისამებრ მათ შორის გათბობის ქვაბებში. ამ სამუშაოების შესასრულებლად ყველა თანმდევი სამუშაოს მოიცავს სააბონენტო, მათ შორის სისტემის დაცლა, შევსება, დაჰაერება
	



	    7
	გათბობა-გაგრილების-ვენტილაციის წყლის სისტემების და აგრეგატების გამორეცხვა მოთხოვნისამებრ კვარტალში ერთხელ (წყლის ფანკოილები, რადიატორები და ქვაბები) ამ სამუშაოების შესასრულებლად ყველა თანმდევი სამუშაოს მოიცავს სააბონენტო, მათ შორის სისტემის დაცლა, შევსება, დაჰაერება
	



	    8
	ზამთარ ზაფხულის რეჟიმის შეცვლა დამკვეთის მოთხოვნისამებრ არაუმეტეს წელიწალში ოთხჯერ 
	

	    9
	საჭიროების შემთხვევაში რომელიმე აგრეგატის, რომელზეც ხშირად ფიქსირდება პრობლემა დამატებითი გეგმიური სააბონენტოს სერვისის ჩატარება, მაქსიმუმ თვეში ერთხელ, მაქსიმუმ აგრეგატების რაოდენობის 5%
	


	   10
	წყლის სისტემების დაჰაერება საჭიროებისამებრ ან მოთხოვნისამებრ
	

	   11
	საჭიროების შემთხვევაში თაბაშირ-მუყაოს კედლების და ჭერის ამოჭრა HVAC-სთან დაკავშირებული სამუშაოების შესასრულებლად , ლითონის კონსტრუქციის (პროფილების) გაჭრის გარეშე
	

	   12
	ყოველკვარტალური სერვისის დროს ყველა შიდა ბლოკის რადიატორის (რომელსაც ჭერის მთლიანი საფარი არ უშლის ხელს) და გარე ბლოკის რადიატორის გარეცხვა
	

	   13
	მოთხოვნის შემთხვევაში სააბონენტოში არსებული VRF/VRV სისტემის შიდა ბლოკების დამისამართება მანუალურად და ავტომატურად
	

	14
	მოთხოვნის შემთხვევაში მინიმუმ 2 თანამშრომლის გაგზავნა ობიექტზე სისტემის საფუძვლიანად შესასწავლად გამზომი აპარატურით და კიბით.
	

	15
	ნებისმიერი HVAC-ის აგრეგატის სერვის ნაწილის შეცვლა/ჩანაცვლების მომსახურება (იგულისხმება დემონტაჟი, მონტაჟი, შეცვლა, ტრანსპორტირება)
	

	16
	მაცივარაგენტის ამოტუმბვა(ამოღება) სპლიტი/მულტისპლიტი კონდიციონერებიდან, VRF/VRV სისტემებიდან და ჩილერიდან 
	

	17

	მაცივარაგენტის მრავალჯერადი რეზერვუარის მომსახურება 
	

	18
	ჰიდრავლიკური (წყლის) ფილტრების გარეცხვა აგრეგატებში, აგრეგატებთან და სისტემის მილგაყვანილობაზე
	

	19
	ჰაერმოდინებითი დანადგარების, რეკუპერაციის სისტემების ერთჯერადი ფილტრები შეცვლა ახალი ფილტრებით მინიმუმ კვარტალში ერთხელ, მრავალჯერადის გარეცხვა ასეთის არსებობის შემთხვევაში. (ახალი ფილტრების ღირებულებას დაფარავს დამკვეთი)
	

	20
	HVAC-ის BMS სისტემების მექანიკური ნაწილის (ავტომატიზაციის) შემოწმება
	

	21
	შიდა ბლოკების კალორიფერების, ჩილერების, VRF-ის და კონდიციონერების გარე ბლოკების გარეცხვა მინიმუმ  კვარტალში ერთხელ
	

	22
	სოუშელნოუდებში აგრეგატების სერვისის მიზნით ხარაჩოს მოწყობა, ჭერის ფილების დემონტაჟი-მონტაჟი სერვისის მიზნით, სერვის სამუშაოების ჩატარება არასამუშაო საათებში
	

	23
	დაზიანებული ნაწილების და აგრეტების მოწოდების ვალდებულება საბაზრო ფასებში, თუ საქართველოში არ იქნება მოძიება და ჩამოტანის ვალდებულებაც უხცოელი თუ ქართველი მომწოდებლებისაგან
	

	24
	სათადარიგო აგრეგატების და აგრეგატების ნაწილების დასაწყობება დამკვეთთან შეთანხმებით
	

	* მომსახურების ჩამონათვალი VRV/VRF და CHILLER შიდა ბლოკებისთვის იგივეა, რაც კონდიციონერების შემთხვევაში
** სამუშაოების ნუსხა იგივეა, რაც გათვალისწინებულია კონდიციონერების და ბოილერების შემთხვევაში
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